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Evreux, le 28 septembre 2020
CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Poun AFFICHAGE

Al

® 2 Aperea Regiedie de Santt
Honandie

Agence régionale de santé de Normandie

Unité déparlementale de I'Eure

MONSIEUR LE PRESIDENT
VEXIN NORMAND (SAEP)
5 rue de Penthiévre

27700 LES ANDELYS

00150543
VEXIN NORMAND (UGE 0075)

Prélevement
Unilé de gestion

Installation BEZU SAINT ELOI (TTP 000545)
Point de surveillance STATION DE BEZU (P 0000000526)
Commune BEZU-SAINT-ELOI

Localisation exacte ROBINET SORTIE STATION

VEXIN NORMAND

Prélevé le :
par:

Type visite :
Type d'eau :
Motif

mercredi 16 seplembre 2020 a 11h00

LABEO CA
P1

T1
controle sanitaire

Mesures de terrain

Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure supérieure inférieure supérieure
Aspect (qualitatif) 0
Couleur (qualitatif) 0
Odeur (qualitatif) 0 I
Saveur (qualitatif) 0 |
Turbidité néphélomélriaue NFU <0.30 NFU | 2.00
Tempéralure de l'eau 131 °C ! 25,00
Conductivité a 25°C 748 uSfcm | 200.00 1100.00
pH 7.1 unité pH 6.50 9.00
Chlore libre 0.48 ma(ClI2)yL
Chlore total 0.50 ma(CI2)/L
Analyse laboratoire
Type de l'analyse : P127 Code SISE de l'analyse : 00153688 Référence laborafoire : EP20-13259
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Entérocoques /100mI-MS <1 n/{100mL) 0
Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0
Bacl. aér. revivifiables a 36°-44h <1 n/mL
Bact. aér. revivifiables a 22°-68h <1 n/mL
Bacléries coliformes /100ml-MS <1 n/(100mL) 0
MINERALISATION
Chlorures 31,7 mg/L 250,00
Sulfates 23 mg/L 250,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
Titre hydrolimétrique 38,8 °f
Titre alcalimétrique complet 30,5 °f
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium {en NH4) <0,01 mg/L 0,10
Nitrates (en NO3) 46,3 mg/L 50,00
Nitrites (en NO2) <0,05 mg/L 0,10
Nitrates/50 + Nilrites/3 0,9 mg/L 1,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES
Carbone organique total |

Conclusion sanitaire ( Prélévement N° : 00150543)

1,68 mg(C)/L

2,00

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour I'ensemble des paramétres mesurés. Toutefois, en raison de le

présence réguliére de perchlorates a des concentrations supérieures & 4 pgll, il est recommandé de ne pas utiliser cette eau pour la

préparation des biberons des nourrissons de moins de 6 m

ois.
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Les résullats sont consullables sur internet: www.eaupolable.sante.gouv.fr
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Signé

L'ingénieur d'études sanitaires
Delphine JULIEN



